
LEGENDA:

Projektowana sieć wodociągowa Ø125 mm PE tłoczna, 
o łącznej długości L=880 m

Projektowana linia kablowa NN YAKXS4x120 L-923 mb oraz 
projektowana linia kablowa (sterownicza) NN YKSY6x2,5 L=923 mb
- system ochronny szybkie wyłączenie TNC i TNC-S                                        

Ø125 mm PE, L=426.0m   

Ø125 mm PE, 
L=107.5 m   
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08.2017
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PROJEKTANT Tadeusz Zalewski 

Gmina Belsk Duży
ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży

Jednostka projektowa:

Plan zagospodarowania terenu

 PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI i s-ka
05-600 Grójec

tel/fax. (48) 664 - 56 - 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

ul. Piłsudskiego 6b lokal 15

nr upr. GP-III-7342/38/91
spec. instalacyjno-inżynieryjna

Przyłacze wodociągowe tłoczne oraz linia kablowa NN zasilenie

Łęczeszyce, obręb 0014 Łęczyszyce, jedn. ew. nr 140601_2 Belsk Duży

Marian Antoszewski
nr upr. NB-8386/128/78
spec. elektryczna

RGNN   

studnia
PG4  

urządzenie zabezpieczająco - sterujące typ UZS5.08
HYDRO-VACUUM Grudziądz zasilające PG4

ZK-2A (RBK-1 + RBK-00)
typowe złącze kablowe oraz zabudowane na nim

kabel przyłączeniowy
pompy głębinowej GBC.4.08
(dostawa fabryczna)

YAKXS4x120 L=923m
YKSY6x2,5 L=923m
z RGNN SUW do PG4

YAKXS4x120 L=923m
YKSY6x2,5 L=923m
z RGNN SUW do PG4

YAKXS4x120 L=923m
YKSY6x2,5 L=923m
z RGNN SUW do PG4
zapasy przed RGNN L=15mb

stacja
uzdatniania 
wody 
Łęczeszyce 

Ø125 mm PE   
L=22.0 m 

Ø125 mm PE   
L=119.0 m 

Ø125 mm PE   
L=193.5 m 

Ø125 mm PE   
L=12.0 m 

BRANŻA
SANITARNA

PROJEKTANT
BRANŻA
ELEKTRYCZNA

elektroenergetyczne ujęcia wody PG4, SUW Łęczeszyce


